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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

PRZEZ LUDZI NATERENIE GMINY DREZDENKO

ZA2017 ROK

Drezdenko. dnia 28 marca 201 8

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku prowadzge monitoring nad

jakoscig wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

14 marca 1

zm.) oraz zgodnic z

851. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 1261 z pdzn.

art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow z daia 7 czerwea 2001 roku (4. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pozn.

zm.) 1 § 23 ust. 1. 2 oraz 3 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

dokonatl obszarowej oceny jakosel wody w Gminie Drezdenko za rok 2017.

1. Wykaz producentow jakoSei wody, nazwa wodociggu/indywidualnego ujecia wody,

produkeja wody, liczba zaopairywanej

ludnosei, sposob uzdatniania (Tabela)

Elksploatowany Produ i dakold wody
Producent \\En(ioci‘\ : ola L'“b:“ Uzdatnianie I‘““S";’“"“‘?]"; na koniec
Lp. wody 48 44 Zaopatr wody PNE Y 2017r. —
(nazwa/a-dres) (eRopatrywaile wudy 3 L ANES (metody) e e kwestionowan
miejscowosci) [m'/dj | tudnosci y w roku wany
_ ) parametr
Wodociggi zbiorowego zaopatrzenia
| Drezdenko
Drezdenko, Klesno. Metnosé —
Trzebicz, Trzebicz 47 dni RS
Mivn, Trzebicz Nowy, 5,375 it Mangan — 24 s
) S 12120 14044 | brak uzdatniania . mangan, zelazo,
Goscim , Osow, dni e P
Przedsigbiorst | Radowo, Lipno, Kosin, Zelazo - 41 ¢
wo Marzenin, Bagniewo. dni
Gospodarki | Nicgoslaw, Tuczepy -
Komunalneji | . - odmanganianie;
omunainc) Stare Bielice S AngaTanice; przydatna do
1. Mieszkaniowe | T RIEA! 367 odzelazianie, - o
, Stare Bielice L spozycia
JSp.zowo ul. | _ ) napowietrzanie
I Brygady 21a; odmanganianie;
: * | Medropole . g rzydatna do
66-530 f\‘o,fim IO]L R .0 106 odzelazianie, - p ?0, cia
A04ar 2, LIOI'ZVE e » .
Drezdenko P 2 o napowietrzanie pozy
L ‘ odmanganianie; Warunkowa
fLubiatéw Ty 136 odselazianie Mangan - rzydatnosé
e (80 & ClaZld H v -
Litbiatow o 135 dni przy
| o L napowietrzanie mangan
. i_)mw_ iny 4.0 436 odmangar_liaij ie. Bakleric grupy przydatm? do
| Drawiny o odzelazianie coli - 25 dni spoZycia




Inne podmioty zaopatrujgee w wode

Szkola

Podstawowa w | Goszczanowo SP l‘ hg?ggodi?i_ Warunkowa
Goszczanowie | (zaopatrywany obiekt: 5 s __ 7 przydatnosé
3 } 50 o8 Nie dotyczy Mangan — e
Goszczanowo, | Szkola Podstawowa w | : e metnosc,
o . . | 365 dni
66-530 Goszeczanowie) ‘ mangan
Drezdenko | - -
Spoldzielnia 1
Inwalidow {‘ Mangan —
Rehabilitacja Goscim ORW ; - 236 dni Warunkowa
w Ziclonej (zaopatrywany obiekt: | 350,0 200 e zelazo — przydatnoéc
Gorze, ul. Gosdcim ORW) ! 236 dni zelazo, mangan
Glowackiego :
L, g
Kappa
s Kappa Drezdenko | f]llr;ﬁn“m. ;
Z 0.0., ul, b = sedvmeniacja, przydatna do
” . . | (zaopatrywany obiekt: 3.0 120 i - %
Niepodleglosci Bl Vsl napowietrzanie spozycia
5, 66-530 Pp? /
Drezdenko A R I L
Zacisze AP, = _—
! Goszczanowo Zacisze |
Slaby Sp. % |
Cywilna ropatywanyobicks: | odzelazianie rzydatna do
R Osrodek 1,0 140 B - e i
Goszczanowo Wetistaviikow spozycia
68, 66-530 b Z)y Y
Drezdenko RENES ] e
Godciniec Zielatkowo
Wilcze doly, (zaopatrywany obiekt;
Zielatkowo 40. | Osrodek 2,0 60 brak uzdatniania - pr:ygztlli;ado
66-530 Wypoczynkowy ! pozy
Drezdenko Wilcze Doly) | 1
Villa Drawa
Robert Przeborowo
Mencel, Osrodek R . L przydatna do
: 1.5 30 brak uzdainiania - L
Przeborowo Wypoczynkowy Villa spozycia
33, 66-530 Drawa
Drezdenko o -
Merpol Sp. z
0.0., Zaklad
Pracy
Chronionej Lubiewo
Biuro Ochrony | Osrodek - odzelazianie przydatna do
R 3.0 35 - L.
przedsigbiorcéd | Wypoczynkowy spozycia
w, ul. MERPOL
Dabrowskiego
164a; 60-594 |
Poznai |
Spotdzielnia |
Osiedle '
Migdych, ul Goscim Gosciraj ) odzelazianie przydatna do
Osiedle Stanica harcerska 00 50 ) spozycia
Piastowskie ‘ spozy
16, 61-148
Poznan I .
Gospodarstwo
Rolne, . Warunkowa
; Goszezanowiec . _ i Mangan — ‘e
Goszczanowie FS——— 6,0 1 brak uzdatniania 45 dni przydatnosc
¢ 85, 66-530 £ : mangan
Drezdenko

* Woda nie jest dezynfekowana w ¢posob staly, dezynfekcja wody odbywa sie

doraznie - w razie wystgpienie zanieczyszezenia mikrobiologicznego lub w razie awarii.




Badania nad jakoscig wody w w/w wodociagach i indywidualnych ujeciach wody
w ramach nadzoru sanitarnego realizowane byly zgodnie z ustalonym: Harmonogramem
pobierania probek wody w  zakresic  monitoringu  kontrolnego i przeglagdowego
z czgstotliwoscig dostosowang do  wiclkosei produkeji i ilosei odbiorcow, okreslong
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Roéwnolegle prowadzone
byly badania probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pochodzacych
z wodociggow i indywidualnych uje¢ wody w ramach kontroli wewnetrznej, przez
administratoréw wodociggow 1 nadzorowanych uje¢ wody. Powyzsze badania wykonywaly
laboratoria Panstwowej Inspekeji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym
systemie jakosci prowadzonych badan wody zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcie
Sanitarng zgodnie z arl. 12 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow z dnia 7 czerwea 2001 roku (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 328 z pozn.
zm.). Badania byly przeprowadzane zgodnie z zatwierdzonymi i nadzorowanymi przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku harmonogramami poboru

probek wody w ramach kontroli wewnetrzne].

2. Ocena ryzyka zdrowotnego

Wykorzystywanie wody zanieczyszezonej Bakteriami grupy coli do picia
lub do przygotowywania positkow, moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia
0s0b z niej korzystajgeych. Wprowadzenie cigglej dezynfekeji wody uzdatnionej ma na celu
zniszczenie zywych 1 przetrwalnikowych form organizmow patogennych oraz zapobiegniecie
ich wtérnemu rozwojowi w sieci wodociggowe] i ustabilizowanie skladu mikrobiologicznego
wody.

Na podstawie ..Wytycznych WHO dotyczgeych jakosci wody do picia. Wydanie
czwarte” stwierdza sie. ze memos¢ wody jest wywolywana zawieszonymi w niej czgstkami
statymi lub koloidami, utrudniajacymi przenikanie $wiatta. Moze by¢ spowodowana
obecnoscig zarowno substancji organicznych. jak i nieorganicznych, albo ich kombinacja.
Mikroorganizmy wystepujace w wodzie zazwycrzaj wykazujg tendencje do przylegania
do czastek statych, stgd tez usuwanie mginosct wody znacznie zmnigjsza zanieczyszczenie
mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny powodujgce metnosé wody mogg w sposob
istotny ogranicza¢ skutecznos¢ dezynfekcji. zapewniajac ochrong mikroorganizmom.
Metnos¢ sama w sobie nie zawsze slanowi zagrozenia dla zdrowia. Jest ona waznym

wskaznikiem potencjalnej obecnosci zanieczyszezen, ktore moglyby mie¢ wplyw na zdrowie.



Podczas kontaktu z atmosferg jon zelaza (II) utlenia sie do jonu zelaza (III),
powodujge niepozadane czerwonawo-brgzowe zabarwienie wody. Zelazo zawarte w wodzie
sprzyja rowniez wzrostowi bakterii zelazowych, kiére czerpia encreic z jego utleniania,
przyczynigjge sie do powstawania mazistych osadéw na  wewneirznej powierzchni
przewodow wodociagowych, Przy = stezeniach powyzej 0.3mg/l  zelazo  powoduje
przebarwienia urzgdzen sanitarnych i tkanin  pranych  w  wodzie. W  stezeniach
nieprzekraczajgcych 0,3mg/l zelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody,
chociaz moze wywolaé wzrost metnosci i barwy. Dla zelaza nie proponuje sie zalecane]
wartosci opartej na kryterium bezpieczenstwa dla zdrowia.

Mangan w stezeniach przekraczajacych 100 g/l nadaje niepozadany smak napojom,
a takze powoduje przebarwienia urzadzen sanitarnych i odziezy podezas prania. Obecnogé
manganu w wodzie do picia, moze doprowadzié do odkladania sic osadow w systemie
dystrybucji. ~ Stgzenia manganu  ponizej 100 pg/l  s3  zazwyezaj  akceptowane
przez konsumentow. Mangan nawet przy sieZzeniach 200 pg/l czesto powoduje tworzenie
si¢ powloki na przewodach wodociggowych, kidra moze zhiszezaé sic w postaci czarnego
osadu. Warto$¢ zalecana, ustalona ze wzgledow zdrowotnych dla manganu réwna sie 400
ng/l, jest wyzsza niz prog akceptowalnosei, kiory wynosi 100 ug/l.

W roku 2017 nie stwierdzono przypadkiw chordb i zatrué wodozaleznyeh.
F \

3. Postgpowania, ktére toczyly si¢ nastgpujace postepowania dotyezgee:

wodociagi zbiorowego zaopatrzenia w wode - wodociggi o produkeji < 100 m3/d:

Nazwa -
. . Parametry
wodociggu/ind . L ; ; : T .
Lp. . Redzaj decyzji/zalecen kwestionowa Realizacja Uwagi
ywidualnego * e
ujecia wody .
Zalecenia — brak Bakterie grupy ,
e . \’\’\’EEZF_"\ wowano -
przydatnosci coli 2
I. Drawiny — rese S
Zalecenia — warunkowa Bakterie grupy
7 . wyegzekwowano -
przydatnosc coli =
Prolongata
terminu do
2. Lubiatow Decyzja - warunkowa mangan Nie wyegzekwowano dnia 29
grudzien 2018
r.




wodociggi zbiorowego zaopatrzenia w wode — wodociggi o produkeji: 1001-10 000 m3/d:

Nazwa e
wodociggu/in | Parametry
Lp. OCHBHI | Rodzaj deeyzji kwestionow Realizacja Uwagi
dywidualnego | . - ne
ujecia wody | - 7_f :
Umaizajaca
wszczete 7elazo - -
postgpowanie
Prolongata
Decyzja warunkowa melnosc wyegzekwowano terminu do dnia
31.05.2017r.
i. Drezdenko == : =
Nie Termin wykonania
Decyzja warunkowa metnose Y - obowiazku:
vee 31.01.2018 .
; Termin wykonania
. } Mangan, Nie Y
Decyzja warunkowa solazo wvemzekwowato obowiazku;
2laz V.
e yee 31.01.2018 .
Inne podmioty zaopatrujgee w wode:
Nazwa
. . Parametry
Lp | wodociggu/indy . - ) . o ;
. : Rodzaj decyzji kwestionowa Realizacja Uwagi
. widualnego o e *
ujecia wody
2 prolongaty
L . Zelazo, s terminu do
1. Goscim ORW Decyzja warunkowa Nie wyegzekwowano .
’ mangan dnia
31.05.2017 r.
Termin
Goszezanowiec : , j.s ; . wykonania
2 : Decyzja warunkowa memosé Nie wyegzekwowano ]
85 : obowiazku:
30.03.2018 1.
; Zalecenia stwierdzajace Bakterie gru
3. | Lubiewo Merpol s SVEieRlace PARITIE BINDY wyegzekwowano .
warunkowa przydatnosé coli
Dec. 22016.
Decyzja stwierdzajaca ; Termin do
T mangan Nie wyegzekwowano ,
warunkow przydatnos¢ dnia
4. | Goszczanowo SP 01.10.2018 r.
Dec. 22016
Decyzja stwierdzajaca . ; Termin do
g metnoscé Nie wyegzekwowano :
warunkows przydatnoseé dnia
B _ - 01.10.2018 r.

4. Wnioski:

Na podstawic kontroli sanitarnych oraz sprawozdan z badan probek wody pobranych

przez PPIS w Drezdenku oraz administraiorow wodociggdw i indywidualnych uje¢ wody

w ramach kontroli wewnetrznej, stwierdzono w kilku przypadkach ulrzymujgce sie przez

dtuzszy okres czasu przekroczenia parametréw fzykochemicznych w wodzie nadzorowanych

wodociggow | indywidualnych uje¢ wody, kidre wymagaja podjecia dziatan w celu

wyeliminowania zanieczyszczen. PPIS w

o stwierdzonych przekroczeniach.

Drezdenku w ciggu roku informowal na biezaco




Wg PPIS w Drezdenku konieczna jest modernizacja obiektéw i urzgdzen
wodociggowych juz istniejacych oraz budowa nowyeh stacji uzdatniania wody, ktéra
pozwoli na wyeliminowanie zaniceryszezenn  fizykochemicznych —~  konieczna
w przypadku wodociggu publicznege iresdenko (ciggle przekroczenia manganu
i Zelaza),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sunitarny w  Drezdenku stwierdzil w  dwdch
wymienionych powyzej przypadkach utizymujgce si¢ przez dluzszy okres czasu
przekroczenia  parametrow  fizykochemicziyeh  (wodocigg  publiczny  w  Drezdenku,
indywidualne ujecie wody Goszezanown  SP). ktore wymagaja  podjecia  dziatan
dtugoterminowych w celu wyeliminowania -anieczyszezen. W obu przypadkach konieczna
Jest budowa stacji uzdatniania wody.

W czesei wodociggow  publicziiyeh 1 indywiduvalnych ujeciach wody, zgodnie
z powyzszg tabelg, zdarzaty si¢ sporadycrne przckroczenia parametrow, kidre byly na biezaco
eliminowane i byly glownie wynikiem aw:oii wzadzen Tub zbyt malego poboru wody.
Pozostale wodociagi i ujgcia podawaly wode przeznaczong do spozycia przez ludzi
odpowiadajgcg wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sprzycia przez ludzi (Dz. U, 2017r. poz. 2294).

Otrzymuija:
1. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1. 66-330 Drezdenio
2. HK
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