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SPRAWOZDANIE z BADAŃ PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 r.

Nr: DL.OBŚ.9051.02422.2019.S Data: 2019.09.02

Nazwa klienta

Adres klienta

Identyfikacja
próbkl/próbek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunainej E Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Br/gady 21 A 66-530 Drezdenko

kod próbki/próbek

Obiekt badania

miejsce pobrania
próbki/próbek

Opis, stan próbki /pro bek przyjętych do badań

Próbki
pobrał/doatarczyl;

pracownik PSSE w Orezdenku

Data pnbrania/dostarczenia

Metoda pobrania próbki

Badanie zakończono dnia

02422.2019,5

woda

Wodociąg pubiiczny (P)
Trzebicz. TrzeSiicz ul. Poznańska 54 - procfukcjs

bsz zastrz&śeń

Nr protokoły pobrań f a/przekazania:
D.HK.PPZ.124,2019

Nr zlecę nia/umowy;

2019.08,28 / 2019.08.28

PN-EN ISO l945S:2007^-EN iSO 5667 . 3:20^8.08

2019.08,31

Wyniki badań
~Lp7 Oznaczenie

Parametry mikrobiologiczne

l.

2.

3,

4.

EnEerokoki kałowe w lOOml wody
Liczba bakterii Escherichia coii w 100
ml wody
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
wody
Ogólna liczba mikroorganizmów w l
ml wody w temp. 22°C

Parametr/ fizyczne

5,

6.

7.

8.

9.

10.

Bafwa(Pt)

Mętność
sE.
Przewodność elektryczna właściwa w
temp.25°C_

Smak

Zapach

Metoda badawcza

PN-EN ISO 7899-2:2004
PN-EN ISO 9306-1: 2014-12; PN-EN
ISO 9308-1: 20U-12/A1:2017-04
PN-EN 150 9308-1: 2014-12; PN-EN
ISO 9308-1; 2014-12/Ał:2017-04
PN-EN ISO 6222:2004

PN-EN 150 7887:2012; PN-EN ISO
7887:2012/Apl;2015-06
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN 150 10523:2012
PN-EN 27888:1999

PB-OBS-Ol wydanie 4 z dnia
15.02.20l9r.
PB-06S-01 wydanie 4 z dnia
15.02.2019r.

1m~

jtk:
~w

jfck

~w

mg/1

NTU
_?H_

MS/cm

Wynik badań wraz z
niepewnością

o
o

o

5-[3:10]

5,0 ± 0,5

0,38 ±0,05
7,4 ± 0,1
495 ± 19

akceptowalny

akceptowalny

Najwyższa
dopuszczalna
.wartość **

o
o

o

6.5-9,5

2500

*' Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.229'0

± - niepewność rozszerzons przy poziomie ufności około 95% t współczynniku rozszeRenla k=2,
w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku Eswlera składową dotyczącą pobierania próbek

Wartość podana w „{ ]" oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia {;=2,

zgodnie z PKN-tSO^TS 19036
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Wiersz 4: Metodą piytkowa, posiew wgtebny. Najwyższa dopuszczalna wartość • bez nieprawidtowych zmlsn.
Zaleca się aby ogólna liczba friikroorgariizinów nie przekra czata; lOOjtk/lml w wodzie wprowadzonej" do siscl wodociągowej, 300itl</lml w kranie konsumenta.

Wiersz 5: Sarwa rzeczywista. Majwyższa dopuszczalna wartość; akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pażądana wartość tego parametru w wodzie
w kranie konsumenta - do ISmg/! Pt,

Wiersz 6: Najwyższa dopuszczalna wartość: akceptowafna przez konsumentów i bez pi e prą widłowych mian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.

Wiersz 7: Temperatura pomiaru 23,7°C

Wisrsz 3; Temperatura pomiaru 24,8CC. Korekta za pomocct urządzenia do kompensacjt wpływu temperatury.

Wiersz 9; Dla metod jakościowych Laboratorium zidentyfikowato źródła niepewności i je nadzoruje.Najwyższa dopuszczalna w3rtość:akceptowainy przez konsumentów i be^
nieprawidłowych zmian.
Wiersz 10: Dla metod jakościowych Laboratorium zidentyfikowało źr<Sd!a niepewność! i je nadzoruj e. Najwyższa dopuszczalna wartość:ateeptowatny przez konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian,

Uwagi:
Informacje umleszczon& w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pDfarame

próbki zostały podane pnez klienta.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzuiące:

st. asystent Ewa Msrtynowska
st. asystent Maigorzsta Wójta!

Osoba zatwierdzająca:
mgr Maja Kunik
starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym neryHkowanym certyfikatem kwaliRkowartym osoby zahvierd2ającej, który jest
równoważny z podpisem wlasnoręcznytn.

Otrzymują:
l.zleceniodawca
2.a/s

l.Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca s daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu,
2-Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie nie może być powieiane inaczej, jak tylko w csiości.
3.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 2ł dni !lcząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbcS;,
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Oddział Badań
Sroctowis kowych

SPRAWOZDANIE z BADAŃ PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 r,

Nr: DL.OBŚ.9051.02423.2019.S Data: 2019.09,02

Nazwa ictienta

Ad ras klienta

identyfikacja
próbki/próbek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 21 A 66-530 Drezdenko

kod próbki/próbek

obiekt badania

miejsce pobrania
próbki/próbek

Opis. stan próbki/próbek przyjętych do badań

Próbki
pobrał/dostarczył;

pracownik PSSE w Dre^denku

Data pohrania/dostarczenia

Metoda pobrania próbki

Badanie zakończono dnia

02423.2019,5

woda

Wodociąg publiczny (P)
hydrofornia - Radowd Drezdenko-R adowo

bez zastrzeżeń

Nr protokołu pobrania/przekazania:
O.HK.PPZ.12S.201&

Nr ztecenia/umowy:

2019.08.2S/2019.08.28

PN.EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO S667 - 3:2018-08

20l9.08.3i

Wyniki badań
~Lp7 Oznaczenie

Parametry mikrobiologiczne

l.

2.

3.

4.

Enterokoki kałowe w lOOmi wody
Liczba bakterii Escherichia coli w 100
mi wody
Liczba bakterii grupy coil w 100 ml
wody
Ogóina liczba mikroorganizmów w l
ml wody w temp, 22°C

Parametry fizyczne

5.

6,

7.

8.

9.

10.

Barwa(Pt)

Mętność
?H,
Przewodnosć elektryczna właściwa w
temp.25°C

Smak

Zapach

Metoda badawcza .

PN-EN 1307899-2:2004
PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN
ISO 9308-1: 2014'12/A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN
ISO 9308-1: 2014'12/A1:2017.04
PN-EN ISO 6222:2004

PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO
7887:2012/Apl:2015-06
PN-EN ISO 7027-1;2016-09
PN-EN iSO 10523:2012
PN-EN 27888:1999

PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia
15,02.2019r.

PB-08$-Ol wydanie 4 z dnia-
15.02.2019r.

~w

IŁ
|tk-

w
'w

mg/!

NTU
-EtL

pS/cm

Wynik badań wraz z
niepewnością

o
o

o

7 [4-13]

5,0 ± 0,5

1,4 ± 0,2

7,4 ± 0,1
493 ± 19

akceptowalny

akceptowalny

Najwyższa
dopuszczalna

wartość"*

o
o

o

6,5-9,5

2500

" Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.2017, póz.2234)

+ - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozsze^e"ia i(=2,
w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność r&zszerzafia wyniku 2awiera skjadową dotyczącą pofaierania próbek

Wartość podana w „l i" oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzone) Pfzy poziomie ufności ok, 93% i współczynniku rozszerzenia k=2,

zgodnie z PKN-ISO/T5 19036
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Wiersz 4: Metoda plytkawa, poaiew wgtĘbny. CiajłMyższa dopuszczalna wartość - bez nieprawidłowych zmian.
Zaleca się aby ogólna liczba mikroofgariizmów nie przekraczała: lOOJtk/lml w wodzie oprowadzonej do sieci wodociągowej, 200|tyim! w kranie konsumenta.

WiefS2 5: Barwa rzeczywista. Nojwyższa dopuszczaina wartość: atoeptowsina przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, PożĘdana wartość tego parametru w wodzie
w kranie konsumenta -do 15mg/FPf.

Wiersz 6; Najwyższa dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i be2 ni&prawidiowych zmian, Zaiecany zakres wartości do 1,0 NTU.

Wiersz 7: Temperatura pomiaru 2Q,7"C

Wiersz 8: Temperatura pomiaru 21,511C. Korekta za pomocą urządzenia do kofinpensacj) wpływu temperatury,

Wiersz 9: Dla metod jakościowych laboratorium zidentyfikowało żródfa niepewności i j& nadzoruj e. Najwyższa dopus;czaina wartość; a kcepto walny przez konsumentów i bez
nieprswidfowycii zmian.

Wiersz 10; Dla metod jakościowych Laboratorium zidentyflkowato źródła niepewności f je nadzoru je. Najwyższa dopuszczalna wartośri;ai<ceptowalny przez konsumentów i bez
ni e prawidłowych zmian.

Uwagi;

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby poGierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania
próbki zostały podane przez idienta.

Koniec sprawozdania

OsobaAy a u tory żujące:

st, asystent Ewa Martynowska
st. asystent Małgorzata Wojtal

Osoba za twiercj zająca;
mgr Maja Kunik
starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie eisktromcznym z podpisem etektrónicznym weryfikowanym certyfikatem kwallfitowanym osoby zatwierdzającej, który jest
równoważny z podpisem wtas no ręcznym,

Otrzymują:
l,zleceniodawca
2.a/a

l,Wyniki badań odnoszą się wyłącznie du miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wfkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w caio^ci.
3,Klient ma prawo do reklamacji w terminie 2Ł dni licząc od daty stempla pocztowego h;& daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nis zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.
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