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Zleceniodawca 10:1444
PGKiM - Spóika z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pierwszej Brygady 21 a
66-530 Drezdenko

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-09-09 nr 20/09/09/2019/ZW, numer systemowy; 19022253

Obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Opis próbek
Nr laboratoryjny

próbki
Miejsca poboru / etykieta

ziiecenlodawcy

Próbka:

164595/09/2019 Drezdenko

Ujęcie wody - Tunei (woda podawana do sieci) - próbka A

Woda uzdatniana

Nr laboratoryjny
próbki

Dane związane z pobieraniem próbek - podane przez deceniodawcę;

Dato pobierania Prd&koiiiiorca Metoda pobierania

16459S/09/2013 2019-09-09 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji

Plan pobierania: próbka jednorazowa

Data rei.estracjf w taboratortufn Data rpzpoczęcta badań Data zakończenia badań

2019-09-09, godz.11:00 2019-09-09 2019-09-12

Uwagi.
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/98676/09/2019

Pszczyna 2019-09-13

Oznaczany psrametr

Ogólna liczba mikroorganizmów w

temperaturze 22Ct2C, 68±4h

Liczba bakterii grupy coli

Liczba Escherichia coli

Jednostka

jtk/lml

jik/IOOml

jlk/1QOml

[dentyfikacja metody

badawcze]

PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI)

PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A).(ZPI)
PN.EN iSO

9308-1.2014-12+A1:2017-04

(AUZPO

Wyniki badań

164535/09/2019
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Dopusatćiaine

wartości (no3^
wskaźników

bez
nieprawidtowycfi

zmian 2' ^-1-c

Q1)Z,1C

o

jt!</1 OOml - liczba jednosteK twofzących koionie w 100 ml

NDS- zgodnie z Rozporzłdzeniem Ministra Zdrowia z 07,12.2017r. w Sprawie Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzS (Dz. U. z 2017r.,

póz.2294}

Zaleca się, aby ogólna iiczba mikroorganizmńw nie przekraczają:

- 100jlk/1 mt w wodzie wprowadzanej da się d wodociągowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk(NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10jtk

(NPL)/100 fnl należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust, 4

rozp o rządzę nią.

Objaśnień ta:

A-metodyka akredytowana, ZPI - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi pr2ez właściwego PPIS (Pita, decyzja nrON.HK.424.48.61.2018 z

dnia03.12.2016r.)

Miejsce wykonania badań: Pf - Piła

Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Wspóf czyn nik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność rozszerzoną podana dla anajfzy. W przypadku anajiz mikrobiolagicznych i parazytologic2nych podano przedział ufnośd uzyskanego

wyniku . wg PKN-JSO/TS 19036:201 1.

Autoryzował:

HM - mgr Hanna Mindykowska - Kierownik Operacyjny lokalizacji Pita

SGSPo^RaSp.zo.o.
01.24S Warszaw, u(. Jana Kazimierza 3
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"—- Koniec dokumentu ——

Niniejszy dokument zosta! wystawiony zgodnie z Ogólnymi Wśfunkami Świadczenia Usfug (OWSU sianowią Element oferty, dostępne są na sironie:

http ://ww\v. s33-sna ^'/środowiska. p;/p od s trona/u s fugi), w oparciu o które zrealizowana usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedział noś d,

odszkodowań i jurysdyhcji zawarte w OWŚU.

Usługę zrealizowano w czasie i zsftresie przedstawianym v; niniejszym dołtumende. zgodnie ~t ustalenigrnl poczynionymi ze Zteceniodawcą i według Jego ufskazóweh. jeśli

takowe zostały podane. SGS Po(si<a Sp. z o.o. ponosi odpawiBdzisfność jedynfs przed Zlecenia dawca; niniejszy dokument nie zwatnia stfon z realizowania praw i obowiązków

wynikających z zawartych parozumlen.

Wszelkie ni e autoryzowana zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszcwgfne |ego irsści, fomny i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.

Dohumenl moiźe być wykofzysiywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypsditu, gciy w dokumencie zaznaczono, że próbki

zostaty pobrarie prsez przedstawi oeia Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. s o-o. nie ponosi adpowiadzialnciśd za pocfiodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki,
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PGKiM - Spotka z ograniczaną odpowiedzialnością

ul. Pierwszej Brygady 21 a
66-530 Drezdenko

Podsfawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-09-09 nr 20/09/09/2019/ZW, numer systemowy: 19022253

Obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cefbadaw dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Opispróbefc
;Nr)aI)pratoryjhy

- próbki -

Miejsce poboru /.etykieta

ztecentodawcy

Próbfta:

164597/09/2019 Drezdenko

Pierwsza Biygada 21A - (woda z sieci)" próbka A

Woda uzdatniana

Nr laboratoryjny

próbki

Dane związane z pobieraniem próbek-:podane;przezżrecenFpdawoę:

Data pobierania Próbkobiorea Metoda po&ferania

164597/09/2019 2019-09-09 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji

Plan pobierania: próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcfa badań Data.żakończenFa badań

2019-09-09, godz.11:00 2019-09-09 2019-09-12

Stón próbki w chwili rfostarczenia do Saboratorium nie budzi zastrzeżeń.

Uwagi

SGS Pilska Sp. z o. o.
t-^48 Warstwa, ui. Jana Kazim^rza S
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tri. 32 44S2500; fax; 32 W2Q'n

S&ocządzit:
mgr inż. Sylwia, ^kórzybót
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specjalista ds. projektów środowiskowych
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/98678/09/2019

Pszczyna 2019-09-13

Oznaczany parametr

Ogólna Hczba mikroorganizmów w

temperaturce 22C±2C, 68±4h

Liczba bakterii grupy coli

Liczba Escherichia coli

Jednostka

jtk/lml

jtk/IOOml

jtk/IOOmi

Identyfikacja metody

badawczej

PN.EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI)

PN-EN ISO

9308-1:2014"12+A1 ;2017-04

(A),(2PI)

PN-EN ISO

930&-1:2CI14-12+A1;2017-04

(A),(ZP!)

Wyniki badań

164597/OaBO-i9
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Niepewność

rozszerzona
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Dopuszczalne

wartości (KOS)
wskaźników

bez
nieprawidłowych

zmian ^1C.
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jtk/IOOml - liczba jednostek tworzącycłi kolonie w 100 m!

NOS - zgadnie z Rozpor;ądzeniemMinistraZdrowiazQ7.12.2017r,wsprawieja!<ościwody przeznaczonej do spożycia prcez ludzi (Dz. U.22017r.,

póz. 2294)

Zaleca się, aby ogóina liczba mikroorganizmów nie przekraczała;

~ IOOjtk/1 ml w wodzie wprowadzanej cia sieci wodociągowej,

—200Jtk/1 m! w kranie konsumenta.

' Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 1QjU< (NPL). W przypadku wykryda balrterii grupy coli < lOjtk

(NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coii i enterokoki w związku z § 21 ust 4

rozporządzenia.

Objaśnienia:

A-metodyka akredytowana, ZP l - Badania wykonano metodami zahvierdzonymi przez wtaśdwega PPIS (Piła, ciecyzja nrON.HK.424.48.61.20-l8z

dfiia03.12.2018r.)

Miejsce wykonania badań: Pl - Piła

Niepewność metody badań fizyko-chemieznych określono jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność ro2s2erzoną podano dla analizy, W pfzypadku analiz mikrobiologicznych i parazyta logicznych podano przedziaf ufnaści uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 1 9036-2011.

Autoryzował:

HM - mgr Hanna Mindykowska - Kierownik Operacyjny fokalizacji Piła

SGS Polska Sp. z o, o.
01-24S Warszawa, u), ^na Kazimierza 3

N;P- .SS8P005698
LaheTatcrium Scsdowiskowe
v^wm^ Hoaitii & Safety

43:200.p^iE>'^u.lci^zyn'skar523
tfti, 32 44S2500; fax; 32 4472072'

—— Koniec dokumentu "-—

Nidisjszy dokument zostaj 'wystawiony zgodnie z Ogóinyrni Wanjnkami Świadczenia Usfug (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

http:f/www.sgs.ana!izysf'odowisl<a.plfpo<!strona/us!ugi), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy m/ródć szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności,

odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ushjgę zrealizowano w czasie i zakresie p raed stawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaieniami poczynionymi za Zleceniodawcą i według Jego wskazówek. jeśli

takowe zossaty podane. SGS Potsl<a Sp. a o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zteeeniodawcą; ninfejszy dokumBni nie mfainia stfon z reaHznwania praw i abowiązKów

wynikających z zawartych porozumień.

Wszslkie nieau tory zowan e zmiany niniejszego dokumentu, poctrablanie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w swietie prawa.

Dokument moźs być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów zesfawiona w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Że próbki

zostały pobrane pnaz przedstawiciela Zleceniodawcy. SGS Palska Sp. z o.o. nie punosi odpowiedzialności za andiudzenie. sposób pobrsnia i reprHzenEatywnaść próbki.


