POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, 04 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr HK.443D.55/01/2021

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 195), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), § 3 ust. 3 pkt 1 (zal. nr 1 czgs¢ A tab.
Nr 11 czes¢ C tab. Nr 1) i §21 ust. 1 pkt 4 i ust. ust. 7, 8 oraz §26 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. tj. z 2020 r., poz.
2028) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u Iludzi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) oraz sprawozdania nr
SB/79258/08/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r., otrzymanego w dniu 04 sierpnia 2021 r.
z przekroczeniem Enterokokow w ilosci 5jtk/100ml oraz Ogodlnej liczby mikroorganizméw (22°C)
w ilosci >300jtk/1ml, otrzymanego w dniu 04 sierpnia 2021 r., kod prébki: 127083/07/2021, probki
wody pobranej w dniu 28 lipca 2021 r. pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Wilcze Doty
Zielatkowo,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku stwierdza: brak przydatnosci
wody przeznaczonej do spozycia pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Wilcze Doty

Zielgtkowo

i nakazuje administratorowi:
Agroturystyka ,,Wilcze Doty”
Kazimierz Debski

Zielatkowo 40

66-530 Drezdenko

wykonanie nastepujgcych obowiazkow:

1. Poinformowaé konsumentéw wody Agroturystyki Wilcze Doly Zielatkowo o braku
przydatnosci wody do spozycia oraz celow gospodarczych ze wzgledu na przekroczenia
mikrobiologiczne — Enterokoki oraz Ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22°C (komunikat

PPIS w Drezdenku: woda z kranu nie moze by¢ spozywana ani uzywana do



przygotowania positkow, woda nie moze by¢é uzywana do mycia owocdw, warzyw,
naczyn kuchennych i prania, woda nie nadaje si¢ do kapieli, mycia zgbéw,
przemywania otwartych zranien, woda moze by¢ wykorzystywana do urzadzen
sanitarnych, tj. WC);
2. zapewni¢ w chwili obecnej konsumentom wode o odpowiedniej jakos$ci
3. przedstawi¢ PPIS w Drezdenku plan dziatan naprawczych wraz z terminem ich realizacji,
4. o sposobie wykonania dziatan naprawczych poinformowaé Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;
5. do czasu przedstawienia prawidlowych wynikéw badaf mikrobiologicznych Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiazuja nakazy i zakazy w pkt 1-4
Terminy wykonania obowigzkow:
okreslonych pkt 1,2 — natychmiast
okreslony pkt 3 — 06 sierpnia 2021 r.

okreslony pkt 4, 5 — po przeprowadzeniu dzialan naprawczych

Decyzji niniejszej dla obowiazkéw zawartych w pkt.: 1, 2 nadaje si¢ ze wzgledu na zagrozenie

zycia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalno$ci na podstawie art. 108 §1 kpa
UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po analizie zagrozenia wynikajacego
ze sprawozdania nr SB/79258/08/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r., otrzymanego w dniu 04 sierpnia
2021 r. z przekroczeniem Enterokokow w ilosci 5jtk/100ml oraz Ogolnej liczby mikroorganizméw
(22°C) w ilosci >300jtk/1ml, otrzymanego w dniu 04 sierpnia 2021 r., kod probki: 127083/07/2021,
prébki wody pobranej w dniu 28 lipca 2021 r. pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Wilcze
Doty Zielatkowo, w ramach kontroli wewnetrznej, z ktérych wynika przekroczenie Enterokokow oraz
Ogolnej liczby mikroorganizméw (22°C), stwierdzil, ze jakos¢ wody pod wzgledem
mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).
Kwestionowanym parametrem mikrobiologicznym sa: Enterokoki w ilosci: 5jtk/100ml (woda z sieci —
kran w kuchni) oraz Ogolnej liczby mikroorganizmdw (22°C) w ilosci >300jtk/1ml.

Enterokoki mogg powodowa¢ gtownie zakazenia jelitowe, biegunke. Wykorzystywanie wody
zanieczyszczone] Enterokokami oraz Ogolng liczbg mikroorganizmow (22°C) do picia lub do
przygotowywania positkow, moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajacych.
Wprowadzenie dziatan naprawczych ma na celu zniszczenie zywych przetrwalnikow form
organizméw patogennych oraz zapobiegniecie ich wtdrnemu rozwojowi w sieci wodociggowej i
ustabilizowanie sktadu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie z wyzej cyt. rozporzqdzeniem § 21 ust. 1 pkt 4 (Wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny

na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wlasnych



badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, z
wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotéw
harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty wykonujgce badania
Jjakosci wody w laboratoriach, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w
punkcie zgodnoSci stwierdza: brak przydatnosci wody do spozycia - w przypadku
przekroczenia parametréw mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do
uzycia, a jej jako$¢ zagraza zdrowiu konsumentow - z jednoczesnym wskazaniem, po
przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow, czy woda moze byé
wykorzystywana do innych celow niz do spozycia przez ludzi.). Jednoczesnie w mysl art. 5 ust. 1
(,,przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zdolnosé¢ posiadanych
urzgdzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i
pod odpowiednim cisnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania Sciekow w sposob ciggly i
niezawodny, a takze zapewnic nalezytq jakoS¢ dostarczanej wody i odprowadzanych Sciekéw) oraz art.
12 ust 1 (Nadzor nad jakosciq wody przeznaczonej do spozycia przez  ludzi sprawujg organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okreSlonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej) i ust. 4 (Badania pobranych prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi mogg
wykonywa¢ laboratoria Panstwowej Inspekcji sanitarnej lub inne laboratoria udokumentowanym
systemie jakoSci prowadzonych badan wody, zatwierdzonych przez Panstwowq Inspekcje Sanitarng)
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. tj. z 2020 r., poz. 2028). Ponadto w mysl art. 22 ust.1 (,, Wlasciciel, posiadacz lub
zarzqdzajgcy nieruchomoscig sq obowigzani utrzymywac jqg w nalezytym stanie higieniczno-
sanitarnym w celu zapobiegania zakazeniom i chorobq zakaznym ... ") ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z
pozn. zm.). Ze wzgledu na potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, jakie stwarza
wykorzystywanie wody, zanieczyszczonej Enterokokami oraz Ogolng. liczbg mikroorganizméw
(22°C), do picia lub do przygotowywania positkow na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 195) — (W razie stwierdzenia
naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych, panstwowy powiatowy inspektor sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybien) nakazano
administratorowi indywidualnego ujgcia wody Wilcze Doty Zielatkowo w drodze decyzji:
Poinformowa¢ konsumentéw wody Wilcze Doty Zielatkowo o braku przydatnosci wody do spozycia
oraz celéw gospodarczych ze wzgledu na przekroczenia mikrobiologiczne - Enterokokéw oraz
Ogolnej liczby mikroorganizméw (22°C), pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Wilcze Doty
Zielatkowo (komunikat PPIS w Drezdenku: woda z kranu nie moze by¢ spozywana ani uzywana do
przygotowania positkow, woda nie moze by¢ uzywana do mycia owocdéw, warzyw, naczyn
kuchennych i prania, woda nie nadaje si¢ do kapieli, mycia zebow, przemywania otwartych zranien,
woda moze by¢ wykorzystywana do urzadzen sanitarnych, tj. WC). Zapewni¢ w chwili obecnej
konsumentom wode o odpowiedniej jakosci. Przedstawi¢ PPIS w Drezdenku plan dziatan

naprawczych wraz z terminem ich realizacji. O sposobie wykonania dziatafi naprawczych




poinformowa¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. Do czasu
przedstawienia prawidlowych wynikéw badan mikrobiologicznych Pafistwowemu Powiatowemu

Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiazywac beda powyzsze nakazy i zakazy.

Ze wzgledu na bezposrednie potencjalne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego
w przypadku spozycia skazonej wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku
na podstawie art. 108 kpa nadat rygor natychmiastowej wykonalno$ci pkt.: 1, 2 niniejszej decyzji,

za$ wydanie decyzji byto konieczne i uzasadnione.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oSwiadczenia o zrzeczeniu sig przez strone postepowania
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego. Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kpa wniesienie odwotania nie wstrzymuje obowigzku
wykonania decyzji.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Drezdenku
mgr inz. Marzena Zasuwik

Otrzymuja:
1. Agroturystyka ,,Wilcze Doty” Kazimierz Debski, Zielatkowo 40, 66-530 Drezdenko
2.ala
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Inspektor Weterynarii (wersja elektroniczna)

ML



