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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dn. 09 listopada 2021 r.

DECYZJA Nr HK.443D.67/01/2021

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), § 3 ust. 3 pkt 1 (zal. nr 1 lit. C tab. Nr
1) i§21 ust. 1 pkt 3iust. ust.4,5,6,8i9i§26 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.
2294), art. 5 ust.1 iart. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. tj. z 2020 r., poz. 2028) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (4. Dz. U. z
2020 r., poz. 1845 z péz.zm.). Po przeanalizowaniu powiadomienia o przekroczeniu dot. nr
laboratoryjnych probek: 179956/11/2021, 179955/11/2021 pobranych w dniu 05 listopada 2021 r.
otrzymanych w dniu 9 listopada 2021 r., z ktérych wynika, ze w badanych prébkach wody poch. z
indywidualnego ujecia wody SP Rapin (probka A i B, sie¢) stwierdzono przekroczenie wartosci
parametrycznej wskaznikowych parametréw mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli
przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych prébkach wody parametrow: Escherichia coli oraz
Enterokokow. Stwierdzona niezgodnos¢, ktora nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym

podjeciu odpowiednich dziatan.

. W zwiazku z powyzszym:
nakazuje administratorowi:
Szkota Podstawowa w Rapinie
Rapin 54

66-530 Drezdenko

wykonanie nastepujacych obowigzkow:
1. Poinformowaé¢ konsumentow wody o warunkowej przydatnosci wody do spozycia
pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Rapin SP w Rapinie ze wzgledu na przekroczenia

w badanej probce wody wskaznikowych parametrow mikrobiologicznych: Bakterii grupy coli



oraz o celu prowadzenia ciaglej dezynfekcji wody z indywidualnego ujecia wody Rapin
SP w Rapinie i koniecznosci jej przegotowania przed spozyciem (komunikat PPIS w
Drezdenku);

2. woda z sieci nadaje si¢: do celdw gospodarczych. lecz nie nalezy dopusci¢ aby dostata sig do

jamy ustnej;

d

prowadzona bedzie ciagla dezynfekcja wody podawanej do sieci (stezenie chloru w sieci

bedzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Clo. prowadzony bedzie udokumentowany

monitoring poziomu st¢Zenia chloru wolnego w wodzie);

4. ustali¢ z PPIS w Drezdenku zakres i termin realizacji dzialan naprawczych majacych na celu
przywrocenie nalezytej jakosci wody:

5. wartos¢ parametryczna Bakterii grupy coli powinna wynosi¢ <10 jtk/100ml Bakterii grupy
coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych probkach wody parametréow: Escherichia
coli oraz Enterokokow,

6. przekroczenia powinny zosta¢ usuniete w mozliwie najkrotszym terminie;

7. przedstawi¢ PPIS w Drezdenku plan dzialan naprawczych wraz z terminem ich realizacji
zaakceptowanym przez wlasciwego Burmistrza;

8. o sposobie wykonania powyzszych obowiazkéw poinformowa¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;

9. do czasu przedstawienia prawidlowych wynikow badan mikrobiologicznych Panstwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiazuja nakazy i zakazy w pkt 1-9

Terminy wykonania obowiazkow:
okreslonych pkt. 1,2, 3, 4, 5, 6 — natychmiast
okreslony pkt 7 — 15 listopada 2021 r.

Decyzji niniejszej dla obowiazkéw zawartych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadaje sie ze wzgledu na
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalnosci na podstawie art.
108 §1 kpa.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2021 r. pobrano do badan, w ramach kontroli wewngtrznej, probki wody
pochodzacej z indywidualnego ujecia wody Rapin SP w Rapinie. Analiza probek wody wykazata
przekroczenie mikrobiologiczne B. grupy coli — 7 /100ml, 8 /100ml. pozostate parametry: E. coli —
0/100ml, E. coli — 0/100ml. Enterokoki — 0/100ml. Enterokoki — 0/100ml, Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 1ml wody w temp. 22°C — 191 jtk/Iml, Ogoélna liczba mikroorganizmow w 1ml
wody w temp. 22°C — 182 jtk/Iml nie wykazaly przekroczen. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Drezdenku po przeanalizowaniu powiadomienia o przekroczeniu z badan uznal, ze
jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

U. 2017r., poz. 2294). W badanych probkach wody stwierdzono przekroczenie wartosci



parametrycznej wskaznikowyvch parametrow mikrobiologicznych <10 jtk/100ml Bakterii grupy coli
przy jednoczesnym wykluczeniu parametréw: Escherichia coli oraz Enterokokdéw. Stwierdzona
niezgodnos¢, ktora nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich
dziatan: prowadzenia cigglej dezynfekeji wody poch. z indywidualnego ujecia wody Rapin SP w
Rapinie i koniecznosci jej przegotowania przed spozyciem. Woda moze by¢ uzywana bez
uprzedniego przegotowania do wszystkich innych czynnosci socjalno-bytowych, higienicznych i
domowych, przy ciaglej dezynfekcji wody, lecz nie nalezy dopusci¢ aby dostala si¢ do jamy ustne;j.
jednoczesnie uznajac, ze wykorzystanie takiej wody do spozycia bez przegotowania moze stanowic
zagrozenie dla zdrowia 0sdb z niej korzystajacych.

Wprowadzenie cigglej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie zywych
przetrwalnikow form organizmow patogennych oraz zapobiegnigcie ich wtdérnemu rozwojowi w sieci

wodociggowej i ustabilizowanie sktadu mikrobiologicznego wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w razie pogorszenia wynikow
zastrzega sobie zmiane decyzji na stwierdzajaca brak przydatnosci wody do spozycia

z wszystkimi jej konsekwencjami.

Ze wzgledu na bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie art. 108 kpa nadal rygor natychmiastowej

wykonalnosci pkt.: 1-6 niniejszej decyzji, zas wydanie decyzji byto konieczne i uzasadnione.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ przez strong postgpowania
decyzja staje sig ostateczna | prawomocna lj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego. Na podstawie art. 130 § 3 pkt | Kpa wniesienie odwolania nie wstrzymuje obowigzku
wykonania decyzji. ‘/

Otrzymuja:
1. Szkota Podstawowa w Rapinie. Rapin SP, 66-530 Drezdenko
2.a/a

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ENDD



