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Roczna okresowa Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia dla wodociagu
publicznego Drezdenko za 2021 r.
HK.9020.3.ROJW.45.2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust. 1. ust.2, ust.3 oraz ust. 4
pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy ponizszych
sprawozdan z badaf probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej
wodociggu, przygotowal roczna ocene jakosci wody przeznaczonej do spozycia pochodzacej z
wodociagu publicznego Drezdenko za 2021 r.

Mieszkancy: m. Drezdenk, m.Klesno, m.Trzebicz, m.Trzebicz Mlyn, m.Goscim, m.Oséw,. m.Radowo..
m.Lipno, m.Kosin, m.Trzebicz Nowy, m. Marzenin, m.Bagniewo, m.Tuczepy, m. Niegostaw
zaopatrywani s3 w wode¢ przeznaczona do spozycia przez nastgpujacego producenta wody:

PGKiM Spoélka z ograniczona odpowiedzialnoséeig w Drezdenku

Wodociag publiczny Drezdenko
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. produkcja wody — 1212 m* /dobe;
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. liczba zaopatrywanej ludnosci — 14044 osoby:

(W%

. woda w badanym zakresie na dzien 31.12.2021r nie odpowiadala wymaganiom
sanitarnym Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) —
kwestionowany parametr Mn.Fe,metnosc.

Oceng przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdan z badan przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w
Drezdenku:

» Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00293.2021 z dnia 08.03.2021 r.
Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00292.2021 z dnia 25.03.2021 1.
Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00052.2021 z dnia 25.01.2021r.
Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01802.2021 z dnia 08.11.2021r.
Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01395.2021 z dnia 09.09.2021r.
Sprawozdanie nr DL.OBS$.9051.00739.2021 z dnia 31.05.2021r.
Sprawozdanie nr DL.OBS$.9051.00740.2021 z dnia 31.05.2021r.
* Sprawozdanie nr DL.OB$.9051.01132.2021 z dnia 19.07.2021r.

2. sprawozdan z badan przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez
administratora wodociggu — PGKIM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w
Drezdenku

» Sprawozdanie nr SB/08685/02/2021 z dnia 09.02.2021r.




¢ Sprawozdanie nr SB/110695/10/2021 z dnia 22.10.2021r.
Sprawozdanie nr SB/110696/10/2021 z dnia 22.10.2021r.
Sprawozdanie nr SB/04408/01/2021 z dnia 26.01.2021r.
Sprawozdanie nr SB/06266/02/2021 z dnia 01.02.2021r.
Sprawozdanie nr SB/116836/10/2021 z dnia 26.10.2021r.
Sprawozdanie nr SB/116837/10/2021 z dnia 26.10.2021r.
Sprawozdanie nr SB/138143/12/2021 z dnia 10.12.2021r.
Sprawozdanie nr SB/88420/08/2021 z dnia 25.08.2021r.
Sprawozdanie nr SB/36633/04/2021 z dnia 23.04.2021r.
Sprawozdanie nr SB/36632/04/2021 z dnia 23.04.2021r.
Sprawozdanie nr SB/76002/07/2021 z dnia 26.07.2021r.

Na podstawie powyzszych sprawozdan w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., stwierdzono
warunkowa przydamosé wody do spozycia ze wzgledu przekroczenia: (Mn,Fe, metnos¢) w wodociggu
publicznym Drezdenko.

Ocene o jakosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego Drezdenko, Pafnstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydat celem poinformowania jednostek samorzadu terytorialnego
oraz ludnosci.

Otrzymujg:
1.PGKiM Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Drezdenku
2. a/a
Do wiadomosei:
1. Urzad Miejski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
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