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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.corzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU
Drezdenko, dnia 18 lipca 2023 roku

HK.9020.1.87D.2023

PGKiM -
spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedziba w Drezdenku
przy ulicy Pierwszej Brygady 21A
66 — 530 Drezdenko
KRS: 0000179426

DECYZJA
w sprawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22023 r. poz. 775
z pozn.zm., zwanego dalej ,k.p.a") w zw. z art. 27 ust.1i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitame;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 338), § 3 ust. 3 pkt 1 i§ 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust.
68 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 5ust1iart. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 537), po zapoznaniu sig¢ ze sprawozdaniami: z dnia 12 czerwca 2023 roku z badan
SB/68987/06/2023 oraz z dnia 30 czerwca 2023 roku z badan SB/79348/06/2023 probek wody przeznaczonych do
spozycia przez ludzi, pobranych zwodociagu pubiicznego Modropole w ramach kontroli wewnetrzne,
stwierdzajacych przekroczenie parametrow i wartoSci parametrycznych, jekim powinna odpowiada¢ woda,
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie: manganu

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Drezdenku

Wyraza zgode na warunkowa przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociagu publicznego Modropole

Nakazuje administratorowi: spdice pod firma PGKiM - spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig
z siedziba w Drezdenku przy ulicy Pierwszej Brygady 21 A (66 - 530 Drezdenko):
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1. Poinformowac konsumentow wody o warunkowej przydatnosci wody do spozycia pochodzace;
z wodeciagu publicznego Modropole ze wzgledu na przekroczenia w badanych probkach wody manganu
(komunikat PPIS w Drezdenku) - od dnia otrzymania komunikatu HK.9020.4.K.16.2023 z dnia 18 lipca
2023 roku w sprawie warunkowej przydatnoci wody do spozycia z wodociagu publicznego
Modropole (gm. Drezdenko zaopatrujacego m. Modropole i Gérzyska) do dnia uzyskania Oceny
Jakosci Wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi oraz Komunikatu stwierdzajacego przydatnosc
wody;

2. Kontynuowac dzialania naprawcze w celu wyeliminowania zanieczyszczenia - w terminie do dnia
31 sierpnia 2023 roku;

3. UtrzymywaC warto$¢ paramefryczng manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
pochodzacej z wodociggu publicznego Modropole na poziomie nie przekraczajacym 110ug/l - w terminie
do dnia 31 sierpnia 2023 roku;

4. Obnizy¢ poziom manganu do granic dopuszczalnych takich jak 50ug/l - w terminie
do dnia 31 sierpnia 2023 roku;

5. Dokonywa¢ badaf parametréw zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prébek,
rozszerzonym o przekroczony parametr - od dnia otrzymania komunikatu HK.9020.4.K.16.2023 z
dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie warunkowej przydatnosci wody do spozycia z wodociagu
publicznego Modropole (gm. Drezdenko zaopatrujacego m. Modropole i Gorzyska) do dnia
uzyskania Oceny Jako$ci Wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi oraz Komunikatu
stwierdzajacego przydatnos¢ wody.

lll. Do czasu przedstawienia prawidlowych wynikow badan Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Drezdenku obowiazuja powyzsze nakazy i zakazy

UZASADNIENIE

Po otrzymaniu sprawozdania z badan z dnia 12 czerwca 2023 roku SB/68987/06/2023 prbki wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej, wszczeto postepowanie w sprawie przekroczenia
wartosci parametrow: metnosci, Zelaza oraz manganu, wody pochodzacej z wodaciggu publicznego Modropole.
Po otrzymaniu kolejnego sprawozdania z badan z dnia 30 czerwca SB/79348/06/2023 probki wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej, stwierdzono tylko przekroczenie parametru:
manganu, natomiast zostaly wyeliminowane przekroczenia warto$ci parametrow: metnosci i zelaza, wody
pochodzacej z wodociggu publicznego Modropole. Wobec powyzszego postepowanie dotyczy¢ bedzie tylko
przekroczenia wartosci parametru: manganu

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Drezdenku uznal, ze jako$é wody pod wzgledem fizykochemicznym
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w : § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Podmioty, o ktorych mowa w § 6-8 w/w rozporzadzenia, podejmujg wszelkie dziatania,
aby woda spefniata wymagania okreslone dla: parametrow wskaznikowych okreslonych w czesci C zatacznika nr 1
do rozporzadzenia
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Dopuszczalna wartoé¢ manganu wynosi: 50 ug/l. W badanych probkach stwierdzono: przekroczenie parametru,
zgodnie ze sprawozdaniami z badan: SB/68987/06/2023, kod probki: 047839/06/2023: manganu: 190ug/l oraz
SB/79348/06/2023, kod probki: 155520/06/2023: manganu: 77,6ug/l, probek pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej w zakresie parametrow grupy B, nastepnie powtorzonych w zakresie manganu, zelaza i mgtnosci.

Na podstawie ,Wytycznych WHO dotyczacych jakosci wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupelnienie pierwsze
stwierdza sig, ze wartosé manganu w stezeniach przekraczajacych 100 pg/l nadaje niepozadany smak napojom,
a takze powoduje przebarwienia urzadzen sanitarnych i odziezy podczas prania. Obecno$¢ manganu w wodzie do
picia, moze doprowadzi¢ do odkiadania sie osadow w systemie dystrybucji. Stezenia manganu ponizej 100 g/l s
zazwyczaj akceptowane przez konsumentow. Mangan nawet przy stezeniach 200 g/l czgsto powoduje tworzenie
sie powloki na przewodach wodociagowych, ktora moze ziuszcza¢ sig w postaci czamego osadu. Wartos¢
zalecana, ustalona ze wzgledéw zdrowotnych dla manganu rowna sie 400 g/l jest wyzsza niz prog
akceptowalnosci, ktory wynosi 100 pg/l.

W zwiazku ze stwierdzonymi przekroczeniami, ktore nie maja bezposredniego wplywu na zdrowie ludzkie w oparciu
0§ 21ust 1. Rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wlasciwy paristwowy
inspektor sanitary na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wiasnych
badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktdrych mowa w § 6-8, z wykonania badan
jakosci wody realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotow harmonogramu oraz sprawozdan
przekazywanych przez podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie
zgodnosci stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-4 tego
rozporzadzenia, to jest w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wartosci parametrycznej
dla parametrow okreslonych: 1) w czeéci C w tabeli 2 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

W zwiazku zart. 5 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewnic zdolno$¢ posiadanych urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekow w sposéb ciagly i niezawodny, a takze zapewnic nalezytg
jakos¢ dostarczanej wody i odprowadzanych sciekow).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie otrzymanych sprawozdan z badan, warunkowo dopuscit
wode, pochodzaca z wodociagu publicznego Modropole do spozycia, polecajac jednoczesnie wprowadzenie
dziatan naprawczych w ten sposdb, aby usuna¢ je w mozliwie najkrotszym terminie jednak nie pézniej niz do dnia
31 sierpnia 2023 roku stezenie: manganu bedzie wynosito: 50ug/l.

Zalaczniki:
1. Komunikat dot. warunkowej przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Pouczenie:

Od ninigjszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Lubuskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitamego
w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Paristwowego
Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Drezdenku
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie przez strong postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna {j. brak mozliwosci
zaskarZenia takiej decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Panstwo

Rowiatowy
‘nspe j;?;]rny
w/nezdenifu

Otrzymuje:
1. PGKiM - spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Drezdenku, przy ulicy Pierwszej Brygady 214, 66
- 530 Drezdenko
2. As;
PHME
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