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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU
Drezdenko; 23 pazdziemika 2023 r.

HK.9020.3.0JW.126.2023

PGKiM -
spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Drezdenku
przy ulicy Pierwszej Brygady 21A
66 — 530 Drezdenko
KRS: 0000179426

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzacej z wodociagu publicznego Stare Bielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pafstwowej Inspekcii Sanitamej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pozn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z
pozn.zm.) a takze § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdan z badan:

—  sprawozdanie z badan z dnia 1 wrzesnia 2023 roku, kod probki: 17867/08/2023

— sprawozdanie z badan z dnia 19 wrzesnia 2023 roku, kod probki: 179673/09/2023

—  sprawozdanie z badan z dnia 18 wrzesnia 2023 roku, kod prébki: 01426.2023

—  sprawozdanie z badan z dnia 16 pazdziemika 2023 roku, kod probki: 193778/10/2023

otrzymanych w dniach: 8 wrze$nia 2023 roku, 2 pazdziernika 2023 roku, 19 wrzesnia 2023 roku i 17 pazdziemika
2023 roku w ramach kontroli wewnetrznej i nadzoru sanitarnego,

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonat oceny pobranych probek wody
i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w badanym zakresie stwierdza warunkowa przydatnosc
wody pochodzacej z wodociagu publicznego Stare Bielice, administrowanego przez PGKIM spotke z
ograniczong odpowiedzialnoécia w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko.

Wodociag publiczny Stare Bielice:

1. produkcja wody - 114 ms /dobe;
2. liczba zaopatrywanej ludnosci — 368 0sob;

Wode pochodzaca z wiw wodociagu PPIS w Drezdenku ocenit jako warunkowo przydatng do spozycia.
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Oceng o jakosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego Stare Bielice, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Drezdenku wydat celem poinformowania jednostek samorzadu terytoriainego oraz ludnosci.

Panstwowy Powialpwy
Inspektor sangifr

Otrzymujg:
1. PGKiM spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko
2. ala
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (wersja elektroniczna)
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